附件2：
线路国外标准初步筛选清单及初步分工（待协调）

	国别或组织
	规范代号
	发布时间
	规范英文名称
	规范中文名称
	分工

	美国
	ASCE 74-2009
	2009
	Guidelines for Electrical Transmission Line Structural Loading”（Third Edition）
	输电线路结构荷载导则
	西南院

	
	ASCE 10-97（2000）
	2000
	Design of Latticed Steel Transmission Structures
	输电线路角钢塔结构设计
	中南院

	
	ASCE 48-05
	2005
	Design of Steel Transmission Pole Structures
	输电线路钢管杆结构设计
	江苏院

	
	IEEE/ASCE Std 691-2001
	2001
	Guide for Transmission Structure Foundation Design and Testing
	输电线路结构基础设计和试验
	华北院

	
	ASCE 7-10
	2010
	Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures
	建筑物和其他结构最小设计荷载
	广东院

	
	IEEE/NESC C2-2007
	2007
	National Electrical Safety Code
	国家电力安全标准
	电科院

	
	BULLETIN 1724E-200
	2009
	Design Manual For High Voltage Transmission Lines 
	高电压输电线路设计手册
	西北院

	国际电工协会
	IEC 60826:2003
	2003
	Design Criteria of Overhead Transmission Lines
	输电线路结构设计规范
	华东院

	
	IEC 61865-2002
	2002
	Overhead lines-calculation of electrical component of distance between live parts and obstacles- Method of calculation
	架空线-带电部分和障碍物间距离的电气元件的计算-计算方法
	东北院

	
	IEC 61774-1997
	1997
	Overhead lines – Meteorological data for assessing climate loads
	架空线-评价气候荷载的气象数据
	山东院

	欧盟
	EN 50341 :2001
	2001
	Overhead Electrical Lines Exceeding AC 45 kV. Part 1: General Requirements. Common Specifications
	45 kV以上交流架空输电线路第一部分：一般要求，通用规定
	中南院


附件3：
线路中国国家标准和电力行业标准

	序号
	标准名称
	标准文号

	1
	110kV～750kV架空输电线路设计规范
	GB50545-2010

	2
	110kV～500kV架空输电线路设计技术规程
	DL/T 5092-1999

	3
	220kV～500kV 紧凑型架空送电线路设计技术规定
	DL/T 5217--2005

	4
	架空送电线路杆塔结构设计技术规定
	DL/T 5154--2002

	5
	重覆冰架空输电线路设计技术规程
	DL/T 5440--2009

	6
	架空送电线路基础设计技术规定
	DL/T 5219--2005

	7
	架空送电线路钢管杆设计技术规定
	DL/T 5130--2001

	8
	高压直流输电大地返回运行系统设计技术规定
	DL/T 5224--2005

	9
	输电线路对无线电台影响防护设计规程
	DL/T 5040-2006

	10
	输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程
	DL/T 5033-2006

	11
	直流输电线路对电信线路危险影响防护设计技术规定
	DL/T 5340-2006

	12
	送电线路铁塔制图和构造规定
	报批

	13
	1000kV架空输电线路设计规范
	新编

	14
	±800kV直流架空输电线路设计规范
	新编

	15
	架空输电线路大跨越设计技术规定
	新编

	16
	±500直流架空输电线路设计技术规定
	新编

	17
	电力电缆隧道设计规程
	新编

	18
	特高压架空输电线路杆塔设计技术规定
	新编

	19
	特高压架空输电线路大跨越设计技术规定
	新编

	20
	架空输电线路覆冰观测技术要求
	新编


附件4：
变电电气、土建、通信部分

	序号
	标准国别
	标准文号
	标准名称（英文）
	标准名称（中文）
	专业分类

	1
	美国标准
	IEEE 998-1996
	IEEE Guide for Direct Lightning Stroke Shielding of Substation
	IEEE变电站直击雷防护导则
	电气一次

	2
	美国标准
	IEEE Std. 80-2000
	Guide for safety in AC substation grounding
	交流变电站安全接地导则
	电气一次

	3
	美国标准
	IEEE Std. 142-2007
	Recommended Practice for Earthing of Industrial and Commercial Power Systems
	工业和商业电力系统接地推荐规程
	电气一次

	4
	美国标准
	IEEE 81-1987
	Guide For Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Ground System
	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则
	电气一次

	5
	美国标准
	IEEE:32
	Neutral Grounding Devices
	中性点接地装置
	电气一次

	6
	美国标准
	IEEE Std 1300-1996
	IEEE Guide for Cable Connections for Gas-Insulated Substations
	气体绝缘变电站电缆连接指南
	电气一次

	7
	美国标准
	IEEE_C_62~92~1-2000
	IEEE Guide for the Application of Neutral Grounding in Electrical Utility Systems,Part I-Introduction
	电效应系统中的中性接地应用指南 第1部分：导言
	电气一次

	8
	美国标准
	IEEE_C_62~92~4-1991
	IEEE Guide for the Application of Neutral Grounding in Electrical Utility Systems,Part IV-Distribution
	电效应系统中的中性接地应用指南 第4部分：分布
	电气一次

	9
	美国标准
	IEEE_C_62~92~5-1992
	IEEE Guide for the Application of Neutral Grounding in Electrical Utility Systems,Part V-Transmission Systems and Subtransmission Systems
	电效应系统中的中性接地应用指南 第5部分：输电系统及二次输电系统
	电气一次

	10
	美国标准
	NFPA 70
	National Electrical Code
	美国国家电气标准
	电气

	11
	美国标准
	NFPA-78
	Lightning protection code
	防雷保护标准
	电气一次

	12
	美国标准
	NFPA 780
	Standard for the Installation of Lightning Protection Systems
	雷电保护系统安装标准
	电气一次

	13
	美国标准
	IEEE 1313.2-1999
	Guide for the Application of Insulation Coordination
	绝缘配合应用指南
	电气一次

	14
	美国标准
	IEEE 1313-1993
	Standard for Power Systems-Insulation Coordination
	电力系统.绝缘配合标准
	电气一次

	15
	美国标准
	IEEE 80 ERR-2007
	Guide for Safety in AC Substation Grounding
	交流变电站接地安全指南 勘误
	电气一次

	16
	美国标准
	IEEE 1246-2002
	Guide for Temporary Protective Grounding Systems Used in Substations
	变电所用瞬间防护接地装置指南
	电气一次

	17
	美国标准
	IEEE 1313.1-1996
	IEEE Standard for Insulation Coordination-Definitions, Principles, and Rules
	绝缘配置标准-定义，原则和规则
	电气一次

	18
	美国标准
	IEEE C 62.92.5-2009
	IEEE Guide for the Application of Neutral Grounding in Electrical Utility Systems, Part V-Transmission Systems and Subtransmission Systems
	电力事业系统中性接地应用指南 第5部分：输电系统和辅助输电系统
	电气一次

	19
	美国标准
	IEEE 1402-2000
	Guide for Electric Power Substation Physical and Electronic Security
	变电站的物理和电子安全指南
	电气一次

	20
	美国标准
	IEEE 605 ERR-2000
	Guide for design of substation rigid-bus structures :Corrections
	变电所刚性总线结构设计指南.勘误
	电气一次

	21
	美国标准
	IEEE 605 INT 1-2009
	Guide for design of substation rigid-bus structures
	变电所刚性母线结构的设计用指南
	电气一次

	22
	美国标准
	IEEE 605-1998
	Guide for Design of Substation Rigid-Bus
	变电站硬母线结构的设计
	电气一次

	23
	美国标准
	IEEE 605-2008
	Guide for bus design in air insulated substations
	空气绝缘变电站中的母线设计指南
	电气一次

	24
	美国标准
	IEEE 693-2005
	Recommended Practice for Seismic Design of Substations
	_ANSI变电站抗震设计推荐规程
	电气一次

	25
	美国标准
	IEEE C 37.123-1996
	Specifications for gas-insulated, electric power substation equipment
	气体绝缘变电站设备规范
	电气一次

	26
	美国标准
	IEEE C 37.123-1997
	Guide to Specifications for Gas-Insulated Substation Equipment
	气体绝缘变电站设备规范指南
	电气一次

	27
	美国标准
	IEEE 1312-1993
(ANSI C92.2-87)
	Power Systems – Preferred Voltage Ratings for Alternating-Current Electrical Systems and Equipment Operating at Voltages above 230 kV Nominal
	电力系统.标称工作电压在230千伏以上的交流电力系统和设备用标准优选电压额定值
	电气一次

	28
	美国标准
	IEEE 1247-2005
	Standard for interrupter switches for alternating current, rated above 1000 V
	额定电压在1000V以上选择电流的断路器开关
	电气一次

	29
	美国标准
	IEEE C 37.016-2006
	AC high-voltage circuit switchers rated 15.5 kV through
	245 kV额定电压为15.5kV-245kV的交流电流(AC)高压电路开关
	电气一次

	30
	美国标准
	IEEE 824-2004
	Series capacitor banks in power system
	电力系统中的串联电容器组
	电气一次

	31
	美国标准
	IEEE 738-2006
	IEEE Standard for Calculatingthe Current-Temperature of Bare Overhead Conductors
	架空裸导线载流量和温度的关系计算
	电气一次

	32
	美国标准
	IEEE 404-2006
	Standard for Extruded and Laminated Dielectric Shielded Cable Joints Rated 2500 V to 500 000 V
	_ANSI额定电压2500V到500000V的挤压和层压绝缘屏蔽电缆接头
	电气一次

	33
	美国标准
	IEEE 404-2007
	Standard for Extruded and Laminated Dielectric Shielded Cable Joints Rated 2500 V - 500 000 V
	额定电压为2500V至500000V的挤压介质电缆接头和层压介质屏蔽电缆接头用标准
	电气一次

	34
	美国标准
	IEEE 635-2003
	Guide for Selection and Design of Aluminum Sheaths for Power Cables
	电力电缆铝护套的选择和设计指南
	电气一次

	35
	国际电工协会
	IEC 60071-1-2006
	Insulation co-ordination–Part 1: Definition, principles and rules
	绝缘配合.第1部分：定义、原理和规则
	电气一次

	36
	国际电工协会
	IEC 60071-2-1996
	Insulation co-ordination –Part 2:Application guide
	绝缘配合. 第2部分：应用导则
	电气一次

	37
	国际电工协会
	IEC 60071-4-2004
	Insulation co-ordinatiion–Part 4: Computer guide to insulation co-ordination and modeling of electrical networks
	绝缘配合 第4部分：绝缘配合的计算指南和电子网络模拟
	电气一次

	38
	国际电工协会
	IEC TS 60071-5-2002
	Insulation co-ordinatiion–Part 5: Procedures for high-voltage direct current (HVDC) converter stations
	绝缘配合：第5部分：高压直流电流换流站的工作程序
	电气一次（直流）

	39
	国际电工协会
	IEC 62305-1-2006
	protection against lightning-part 1：General principles
	避雷系统-第一部分：总则
	电气一次

	40
	国际电工协会
	IEC 62305-3-2006
	protection against lightning-part3:physical damage to structures and life hazard
	避雷系统-第三部分：对建筑物的物理损害以及人身伤害
	电气一次

	41
	国际电工协会
	IEC 60183-1990
	Guide to the Selection of High-Voltage Cable
	高压电缆选择导则
	电气一次

	42
	国际电工协会
	IEC 60865-1-1993
	Short-circuit currents - Calculation of effects - Part 1: Definitions and calculation methods
	短路电流效应的计算.第1部分:测定和计算方法
	电气一次

	43
	国际电工协会
	IEC 60865-2-1994
	Short-circuit currents - Calculation of effects - Part 2: Examples of calculation-First Edition
	短路电流效应的计算.第2部分:计算举例
	电气一次

	44
	国际电工协会
	IEC 60909
	Short-ciruit currents in three-phase a.c. systems
	三相交流系统短路电流
	电气一次

	45
	国际电工协会
	IEC 61378-2
	Converter Transformers: Transformers for HVDC applications
	换流变压器：HVDC用变压器
	电气一次（直流）

	46
	国际电工协会
	IEC 60076-1-2000
	Power transformer  Part1.General
	电力变压器 第1部分 总则
	电气一次

	47
	国际电工协会
	IEC 60076-2
	Power transformers Part2. Temperature rise
	电力变压器 第2部分 温升
	电气一次

	48
	国际电工协会
	IEC 60076-3
	Power transformers  Part3 - Insulation levels; dielectric tests and external clearances in air
	电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙
	电气一次

	49
	国际电工协会
	IEC 60076-5
	Power transformers  Part5 - Ability to withstand short circuit
	电力变压器 第5部分：承受短路的能力
	电气一次

	50
	国际电工协会
	IEC 60076-6-2007
	Power transformer- Part 6：Reactors
	电力变压器-电抗器
	电气一次

	51
	国际电工协会
	IEC 60076-7-2005
	Power transformers-Part 7:Loading guide for oil-immersed power transformers
	电力变压器 第7部分：油浸式电力变压器负载导则
	电气一次

	52
	国际电工协会
	IEC 60076-8
	Power transformers  Part 8 Power transformers-Application guide
	电力变压器 第8部分：电力变压器应用导则
	电气一次

	53
	国际电工协会
	IEC 60076-10
	Power transformers  Part 10 Determination of sound levels
	电力变压器 第10部分:声级测定
	电气一次

	54
	国际电工协会
	IEC 60076-11-2004
	Dry-type power transformers
	电力变压器 第11部分：干式变压器
	电气一次

	55
	国际电工协会
	IEC 62271-1-2008
	High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications
	高压开关和控制器 第1部分：通用规范
	电气一次

	56
	国际电工协会
	IEC 62271-100
	High-voltage switchgear and controlgear- Part 100: High-voltage alternating-current circuit-breaks
	高压开关和控制器——第100部分：高压交流断路器
	电气一次

	57
	国际电工协会
	IEC 62271-102-2003
	High-voltage switchgear and controlgear- Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches
	高压隔离开关及接地开关
	电气一次

	58
	国际电工协会
	IEC-60265-1-1998
	High Voltages Switches-Part1: Switches for rated voltages above 1kV and less than 52kV
	高压开关：第1部分：额定电压 1KV以上至52KV以下高压开关
	电气一次

	59
	国际电工协会
	IEC-60871-1-2005
	Shunt Capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1000V-Part1: General
	额定电压1000V以上交流电力系统用并联电容器 第1部分：总则
	电气一次

	60
	国际电工协会
	IEC 60044-1-2003
	Instrument transformers -Part1:Current  transformers
	互感器 第1部分：电流互感器
	电气一次、二次

	61
	国际电工协会
	IEC-60044-2-2003
	Instrument transformers –Part 2: Inductive voltage transformers
	互感器 第2部分：感应电压互感器
	电气一次、二次

	62
	国际电工协会
	IEC 60044-5-2004
	Instrument transformers –Part 5: Capacitor voltage transformers
	互感器 第5部分：电容式电压互感器
	电气一次

	63
	国际电工协会
	IEC 60044-6-1992
	Instrument transformers-part 6 Requirement for protective current transformers for transient performance
	互感器 第6部分：保护用电流互感器暂态特性技术要求
	电气一次、二次

	64
	国际电工协会
	I EC 60137-2008
	Insulating bushings for alternating voltages above1000 V
	交流电压高于1000 V的绝缘套管
	电气一次

	65
	国际电工协会
	IEC 60099-4-2009
	Surge arresters – Part 4 :Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems
	避雷器 第4部分 交流电系统无间隙金属氧化物避雷器
	电气一次

	66
	国际电工协会
	IEC 60099-5-2000
	Surge arresters – Part 5: Selection and Application Recommendations
	避雷器 第5部分 选择与应用推荐规范
	电气一次

	67
	国际电工协会
	IEC 60815-1-2008
	Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions -Part 1 Definitions, information and general principles
	污染条件下用高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1部分：定义、信息和总则
	电气一次

	68
	国际电工协会
	IEC/TS 60815-2 (2008)
	Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions
	污染条件下用高压绝缘子的选择和尺寸确定
	电气一次

	69
	国际电工协会
	IEC 60364
	Electrical installations in buildings
	建筑物的电气装置
	电气一次

	70
	国际电工协会
	IEC 61000-4-1-2006
	Electromagnetic compatibility (EMC)-Testing and measurement techniques-Overview of IEC 61000-4 series
	电磁兼容性（EMC）–试验和测量技术 第１篇：IEC61000-4系列概述
	二次、电气一次

	71
	国际电工协会
	IEC 61000-1-1-1992
	Electromagnetic compatibility （EMC）:part 1：general；section1：application and interpretation of fundamental definitions and terms
	电磁兼容性 第１部分：总述 第１篇：基本定义和术语的应用及说明(英文)
	二次、电气一次

	72
	国际电工协会
	IEC TR 61000-2-1-1990
	Electromagnetic compatibility (EMC) Part2: Environment section1: Description of the Enviroment-Electromagnetic environment for low frequency conducted disturbances and signaling in public power supply systems
	电磁兼容性 第2部分：环境 第１篇：环境说明－低频传导干扰和公用供电系统信号传输的电磁环境(英文)
	电气一次

	73
	国际电工协会
	IEC TR 61000-5-1-1996
	Electromagnetic compatibility (EMC) Part 5: Installation and Mitigation Guidelines- Section 1: General Consideration Basic EMC Publication First Edition
	电磁兼容性 第5部分：安装和减少指南 第１篇：一般原理(英文)
	电气一次

	74
	国际电工协会
	IEC 60507-1991
	Artificial pollution tests on high-voltage insulators to be used on A.C.systems
	交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验
	电气一次

	75
	国际电工协会
	IEC-60700-1
	Testing of Semiconductor Valves for High Voltage DC Power Transmission
	高压直流用半导体阀的试验
	电气一次（直流）

	76
	国际电工协会
	IEC-60085
	Recommendations for the classification of insulating materials in relation to their thermal stability in service
	电气绝缘 与其使用耐热性相关的绝缘材料分级推荐值
	电气一次

	77
	国际电工协会
	IEC 60142
	Recommended Practice for Earthing of industrial and Commercial Power supply
	工业和商业电力系统接地的推荐规程
	电气一次

	78
	国际电工协会
	IEC 60909-0-2001
	Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 0: Calculation of currents
	三相交流系统内短路电流.第0部分:电流的计算
	电气一次

	79
	国际电工协会
	IEC TR 60909-1-2002
	Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 1: Factors for the calculation of short-circuit currents
	三相交流系统的短路电流.第1部分
	电气一次

	80
	国际电工协会
	IEC TR 60909-2-2008
	Short-circuit currents in tree-phase a.c. systems - Part 2: Data of electrical equipment for short-circut current calculations
	三相交流电系统中的短路电流.第2部分:短路电流计算用电气设备的数据
	电气一次

	81
	国际电工协会
	IEC 60909-3-2009
	Short-circuit currents in three-phase AC systems – Part 3: Currents during two separate simultaneous line-to-earth short circuits and partial short-circuit currents flowing through earth - Edition 3.0


	三相AC系统短路电流---第３部分：在两个分别同时接地的短路电流和流过接地的部分短路电流
	电气一次

	82
	国际电工协会
	IEC TR 60909-4-2000
	Short-Circuit Currents in Three-Phase a.c. Systems - Part 4: Examples for the Calculation of Short-Circuit Currents
	三相交流系统的短路电流.第4部分:短路电流的计算实例
	电气一次

	83
	国际电工协会
	IEC 61355:1997
	Classification and designation of documents for plants ,systems and equipment
	工厂、系统和设备的分类和名称
	电气一次

	84
	国际电工协会
	IEC 61346-2:2000 
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